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Lämpöässän maalämpöpumpuissa käytetään 

ÄssäControl-ohjausjärjestelmää, jolla voidaan ohjata 

koko maaenergiajärjestelmän toimintaa niin 

lämmityksen, lämpimän käyttöveden tuottamisen kuin 

jäähdyttämisenkin osalta. 

ÄssäControlin etäkäyttö mahdollistaa järjestelmän 

käytön ja valvonnan etäyhteyksien avulla. ÄssäControl-

ohjausjärjestelmä voidaan kytkeän internettiin joko 

3G-yhteyden, langattoman tai kiinteän verkon avulla, 

jolloin laitteen käyttö- ja mittaustiedot kerätään 

Lämpöässän pilvipalvelimelle. Tämä mahdollistaa 

maaenergiajärjestelmän asetusten optimoinnin.

Osoitteessa www.assacontrol.fi olevien pikanappien 

avulla maaenergiajärjestelmän asetuksia etäohjataan 

helposti. Tässä pikaohjeessa neuvotaan etäohjauksen 

kytkeminen ja asetusten määrittäminen vaihe vaiheelta.

Laitteiston mahdollisissa ongelmatilanteissa ota ensisi-

jaisesti yhteys omaan Lämpöässä-jälleenmyyjääsi. 



Valitse 
3G/4G tai 

WISP 
asento

Tunnus: 
admin 

Salsana: 
admin

Avaa 
Lähiverkon 

Ominaisuudet

Reitittimen toiminnan 
valinta 

A) 3G/4G Router Mode: tässä asen-

nossa voidaan mokkulan datayhte-

yttä jakaa verkkokaapelilla ja

langattomasti

B) WISP Mode: tässä asennossa voi-

daan reititin yhdistää toiseen langat-

tomaan verkkoon. Jos käytetään

3G/4G toimintoa niin asetuksia ei

todennäköisesti tarvitse muuttaa

ollenkaan. Mokkuloiden yhtensopi-

vuus taulukko:

www.tp-link.com/en/download/

TL-MR3020_V1.html

Asetusten tekeminen

Valitse ensin kytkimellä (3G/4G tai) 

WISP asento. Kytke jännite TP-Link 

reitittimeen. Yhdistä reititin verkko-

kaapelilla tietokoneeseen. Kirjoita 

selaimen osoiteriville osoite: 

192.168.0.254 

Reititin kysyy seuraavaksi käyttäjä-

tunnusta sekä salasanaa. Tunnus 

sekä salasana ovat molemmat: admin 

Jollei kirjautuminen onnistu niin tie-

tokoneen ip-osoitetta pitää muuttaa 

asetusten tekemisen ajaksi.

Lähiverkon asetukset

Valitse käynnistä valikosta suorita tai 

windows-nappula + R ja kirjoita 

ncpa.cpl ja klikkaa OK.  Valitse Lähi-

verkkoyhteys kuvakkeen päällä hiiren 

oikeanpuoleisella nappulalla

Ominaisuudet.

TL-MR3020 Portable 3G/4G Wireless N Router

1. Switch the mode of the Router on 3G/4G Router mode. 

2. Connect the notebook/PC to the Ethernet port of TL-MR3020 Router with an Ethernet

cable. 

3. Connect the 3G/4G modem/card to the 3G/4G USB port of the Router. 

4. Connect one end of the provided USB cable to mini USB port of the Router and the other

end to the power adapter, and then plug the power adapter to a standard electrical wall

socket.

b. WISP Mode

In WISP mode, the Router will act as a wireless card to connect with WISP as well as a wireless 

central hub to broadcast its SSID for your wireless LAN clients, and the other wireless devices

can connect to the Router for Internet connection.

1. Switch the mode of the Router on WISP mode. 

2. Connect the notebook/PC to the Ethernet port of TL-MR3020 Router with an Ethernet

cable. 

3. Connect one end of the provided USB cable to mini USB port of the Router and the other

end to the power adapter, and then plug the power adapter to a standard electrical wall

socket.
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Valitse Internet Protocol Version 4 ja 

klikkaa Ominaisuudet.

Ota talteen nämä asetukset, jotta voit 

palauttaa ne takaisin Wlan asetusten 

tekemisen jälkeen. 

Klikkaa kohta Käytä seuraavaa IP-

osoitetta ja syötä IP-osoite kenttään 

192.168.0.10 ja 

Aliverkon peite 255.255.255.0  

Muut kentät jätetään tyhjäksi. 

TP-Link laitteen yhdistäminen ole-

massa olevaan Wlan verkkoon. 

Kirjautumisen jälkeen tulee ruutu 

Quick setup. Klikkaa Next

Valitse Dynamic IP ja klikkaa Next

Valitse 
Dynamic IP 
ja klikkaa 

Next

Valitse 
TCP/IPv4 
ja klikkaa 

Ominaisuudet

Talleta 
alkuperäiset 

asetukset 
ja määritä 
osoitteet

Klikkaa 
Next



Valitse No 
ja klikkaa 

Next

Klikkaa 
Survey niin 
voit valita 

lagattoman 
verkon

Valitse 
verkko ja 
klikkaa 
Connect

Valitse No ja klikkaa next

Klikkaa Survey niin voit valita ole-

massa olevan langattoman verkon.

Valitse langaton verkko, johon Läm-

pöässä maalämpöpumppu yhdiste-

tään klikkaamalla Connect

Valitse Key type –kohdasta salaus-

tapa, joka on toden-näköisesti kuvan 

mukainen. 

Password kenttään olemassa olevan 

wlan –verkon salasana. Klikkaa Next.

Lopuksi klikkaa Reboot niin TP- 

Link käynnistyy uudelleen ja on val-

mis käytettäväksi. Muista vaihtaa 

tietokoneen verkkoasetukset takaisin, 

jos niitä piti muuttaa.

Valitse 
salaustapa, 

kirjoita sala-
sana, klikkaa 

Next

Klikkaa 
Reboot


